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ZT 1/2007
Powrót

Nr decyzji
ZT 1/2007
Znak zatwierdzenia typu
nie nadano
Nazwa przyrządu pomiarowego
Przekładniki napięciowe, TVG 123, TVG 145
Producent przyrządu pomiarowego
Nuova Magrini Galileo S.p.A., Strada Curagnata, 37 - Loc. Bragno,
I-17014 Cairo Montenotte (SV), Włochy
Kod
-
Miasto
-
Ulica
-
Kraj
-
Data wydania
2007-01-03
Data obowiązywania od
2007-01-03
Data obowiązywania do
2017-01-03
Decyzja powiązana

Uwagi
 
Cofnięto
nie


